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1808836 Eingang/Prifung: 27.11.2018

Probenbezeichnung:

Netzprobe Mandling Kindergarten

Prifbericht

gemall EN ISO/IEC 17025 ; * RZ = Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK = zuléssige Hochstkonzentration (Parameterwert),
MU% = Messunsicherheit, n.u. = nicht untersucht, ** Unterauftragnehmer, *** nicht akkreditierter Parameter;
Uberbrachte Proben (externe Probenehmer): Vor-Ort-Parameter und Lokalaugenschein nicht akkreditiert; Sensorik im Labor bestimmt

Zuséat zliche Probenbezeichnung:
Probenahme am:

Probenahme durch:
Vorbehandlung:
Entnahmestelle:

Auslauf Kiiche

27.11.2018

Institut - Matthias Schwaiger, Inspektor
nicht vorbehandelt

Netzprobe - Hahnentnahme

Temperatur [DIN38404-4:1976]: 12,3 [°C]

Farbe [ONM 6620:2012]: farblos

Aussehen [ONM 6620:2012]: klar

Geruch [ONM 6620:2012]: ohne

Geschmack [ONM 6620:2012]: n.u.
Bakteriologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Ergebnis |MU% RZz* ZHK* Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C KBE/mI 0| 50 100 - 1SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei 37°C KBE/ml 4| s0 20 - 1SO 6222:1999
Escherichia coli KBE/100ml 0 - R 0 1SO 9308-1:2017
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 - 0 - ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE/100ml 0 - - 0 ISO 7899-2:2000

Ausfertigungsdatum: 05.12.2018

Seite folgt...
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Meinungen und Interpretationen

Die chemischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung
(Einhaltung aller Indikatorparameterwerte/Richtwerte und Parameterwerte/Grenzwerte bzw. tolerierbare Uberschreitungen).

Die bakteriologischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung
(Einhaltung aller Indikatorparameterwerte/Richtwerte und Parameterwerte/Grenzwerte bzw. tolerierbare Uberschreitungen).

- elektronisch gefertigt -

a.o. Univ. Prof. Mag. Dr. F. MASCHER
Prifstellenleiter

PRUFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIERLICH AUF DIE UNTERSUCHTE PROBE.
PRUFBERICHTE DURFEN NUR VOLLSTANDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.
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