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1808857Prot okoll-Nr .:

Probenbezeichnung: Harreitherquelle 1

 Probenherkunf t  

Eingang/Prüfung: 28.11.2018 Auf t raggeber  

Stadtgemeinde Schladming

Coburgstraße 45

8970 Schladming
Stadtgemeinde Schladming

Coburgstraße 45

8970 Schladming

Prüfber icht
gemäß EN ISO/IEC 17025 ; *  RZ =  Richtzahl (Indikatorparameterwert), ZHK =  zulässige Höchstkonzentration (Parameterwert),

MU% =  Messunsicherheit, n.u. =  nicht untersucht, * *  Unterauftragnehmer, * * *  nicht akkredit ierter Parameter;

Überbrachte Proben (externe Probenehmer): Vor-Ort-Parameter und  Lokalaugenschein nicht akkredit iert; Sensorik im Labor bestimmt 

28.11.2018Probenahme am:

Institut - Matthias Schwaiger, InspektorProbenahme durch:

Quelle gefasstArt  der Spende:

nicht vorbehandeltVorbehandlung:

QuellfassungEnt nahmest elle:

7,3 [ °C ]Temperat ur [DIN38404-4:1976] :

farblosFarbe [ON M 6620:2012] :

klarAussehen [ON M 6620:2012] :

ohne Geruch [ON M 6620:2012] :

n.u.Geschmack [ON M 6620:2012] :

chemisch -  physikalische Unt ersuchung

Unt ersuchungsparamet er Einheit Ergebnis RZ* ZHK* Met hodeMU%

Färbung (436nm) <  0,1/m - ISO 7887:20120,510

pH-Wert 7,25bei 20°C - DIN 10523:20126,50-9,505

Elekt rische Leit f äh igkeit  (20°C) 367µS/cm - EN 27888:199325005

Gesamt härt e 11,6°dH - DIN 38406-3:2002-5

Karbonat härt e 9,8°dH - EN ISO 9963-1:1996-5

Eisen <  0,02mg/l - DIN 38406-1:19830,2010

Mangan <  0,020mg/l - DIN 38406-2***0,05015

Ammonium <  0,02mg/l - DIN 38406-5:19830,5015

Nit rit <  0 ,01mg/l 0,10 EN 26777:1993-10

Nit rat 3,4mg/l 50,0 EN ISO 10304-1:200925,010

Chlorid 10,1mg/l - EN ISO 10304-1:2009200,010

Sulf at 26,4mg/l - EN ISO 10304-1:2009250,010

TOC <  0,5mg/l - DINENISO-1484:1997-
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Bakt er iologische Unt ersuchung

Unt ersuchungsparamet er Einheit Ergebnis RZ* ZHK* Met hodeMU%

Kolonieb ildende Einheit en bei 22°C 0KBE/ml - ISO 6222:199910050

Kolonieb ildende Einheit en bei 37°C 0KBE/ml - ISO 6222:19992050

Escherich ia co li 0KBE/100ml 0 ISO 9308-1:2017--

Colif orme Bakt erien 0KBE/100ml - ISO 9308-1:20170-

Ent erokokken 0KBE/100ml 0 ISO 7899-2:2000--

Meinungen und I nt erpret at ionen

  Die chemischen Analysenwer t e ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung
(Einhaltung aller Indikatorparameterwerte/Richtwerte und Parameterwerte/Grenzwerte bzw. tolerierbare Überschreitungen).

  Die bakt er iologischen Analysenwer t e ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung
(Einhaltung aller Indikatorparameterwerte/Richtwerte und Parameterwerte/Grenzwerte bzw. tolerierbare Überschreitungen).

  

a.o. Univ. Prof. Mag. Dr. F. MASCHER 
Prüfstellenleiter 

 
PRÜFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE PROBE. 
PRÜFBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN. 

- elektronisch gefertigt - 
. 
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